Laekvere aleviku soojusmajanduse arengukava (aastateks 2016-2026)

Aluskaart Infoparing

Joonis 3.3 Laekvere kaugkiittevorgu skeem

Olemasolev info pohjal koostatud hinnangulistest torustiku pikkustest ja labimootudest
annab (ilevaate Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Olemasoleva kaugkiittevorgu andmed

Vorguldik Tinglibimoot, DN | Pikkus
Mirkus
Nimetus mm m
KM - K1 DNI125 20
KM -Vallamaja DN50 20 Hoonesisene
K1 - Rahvamaja DNS50 123,6 | Eelisoleeritud, kaksiktoru
K1-K2 DN125 58,2 | Eelisoleeritud
K2 - Kool DN50 32,7 | Eelisoleeritud
K2 - Lasteaed DN8O 10,9 | Eelisoleeritud
K2 -K3 DN125 218,2
K3 - Vassivere poik 3 DN65 56,4
K3 - Vassivere pdik | DNS8O 160
Vassivere poik 1 - Vassivere pdik 4 DN65 70,9 | Osaliselt hoonesisene
Kokku - 771
Kaugkiittevorgu pohiandmed:
e Kogupikkus: 771 m,
e Veemaht: 11,8 m’,
e Kaalutud keskmine diameeter: 93,3 mm.
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